
Информация о резерве, наличии свободных и доступных мощностей
ПС-110кВ   (обслуживаемых АО "Астана-РЭК")  за I-ый квартал 2019 года 

Тр-р

МВА МВт МВА МВт

1
Аэропорт

Т-1 63 56.7 15.7 14.1
124.9 50.0 0

Т-2 63 56.7 12.6 11.3
Т-3 16 14.4 5.7 5.1

13.3 5.3 0
Т-4 16 14.4 5.2 4.7

2 Западная

Т-1 10 9 3.7 3.3
2.5

Т-2 10 9 3.5 3.2
Т-3 40 36 3.0 2.7

115.9 46.4 0
Т-4 40 36 1.8 1.6

3 Арман
Т-1 6.3 5.67 2.6 2.3

16.7 6.7 0
Т-2 6.3 5.67 3.0 2.7

4 Байтерек 
Т-1 63 56.7 3.2 2.9

124.3 49.7 1.9
Т-2 63 56.7 2.4 2.2

5 Восточная
Т-1 40 36 12.0 10.8

20.4 12.2 0
Т-2 40 36 14.2 12.8

6
Т-1 63 56.7 5.2 4.7

104.0 41.6 4.5
Т-2 63 56.7 6.5 5.9

7 Городская
Т-1 40 36 15.1 13.6

12.0 4.8 3.8
Т-2 40 36 15.3 13.8

8 Жана Жол
Т-1 80 72 19.9 17.9

101.6 40.6 0.2
Т-2 80 72 14.8 13.3

9 Жуздыз
Т-1 40 36 19.1 17.2

38.0 15.2 0
Т-2 40 36 11.8 10.6

10 Заречная
Т-1 63 56.7 15.3 13.8

115.6 46.2 0
Т-2 63 56.7 15.7 14.1

11 ИКИ
Т-1 16 14.4 4.3 3.9

8.2 3.3 2.8
Т-2 16 14.4 4.9 4.4

12 Караоткел Т-1 25 22.5 3.1 2.8 43.6 17.4 2.3

13 Кирова
Т-1 25 22.5 9.1 8.2

20.0 8.0 0
Т-2 25 22.5 10.4 9.4

14 Кирова-2
Т-1 40 36 6.1 5.5

37.4 15.0 14.1
Т-2 40 36 1.5 1.4

15 Коктем
Т-1 63 56.7 13.2 11.9

76.0 30.4 0
Т-2 63 56.7 17.4 15.7

16 Левобережная
Т-1 63 56.7 23.8 21.4

73.0 29.2 0
Т-2 63 56.7 23.0 20.7

17 Насосная
Т-1 25 22.5 2.3 2.1

15.3 6.1 11.2
Т-2 25 22.5 3.4 3.1

18 Новая
Т-1 40 36 26.5 23.9

65.0 26.0 0
Т-2 40 36 19.0 17.1

19 Олимп
Т-1 63 56.7 6.5 5.9

149.0 59.6 0
Т-2 63 56.7 5.8 5.2

20 ПНФ
Т-1 40 36 20.4 18.4

17.6 7.0 0
Т-2 40 36 21.5 19.4

21 Промзона
Т-1 40 36 6.3 5.7

15.7 6.3 14.8
Т-2 63 56.7 10.2 9.2

22 Степная
Т-1 40 36 10.3 9.3

17.8 7.1 10.5
Т-2 40 36 10.1 9.1

23 Туран
Т-1 80 72 2.3 2.1

172.0 68.8 0
Т-2 80 72 1.2 1.1

24 Центральная
Т-1 40 36 20.4 18.4

5.9 2.4 0
Т-2 40 36 17.4 15.7

25 Чубары
Т-1 63 56.7 14.3 12.9

41.3 16.5 14.1
Т-2 63 56.7 14.7 13.2
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26 Школьная
Т-1 40 36 12.3 11.1

39.5 15.8 0.9
Т-2 40 36 9.1 8.2

27 Южная
Т-1 25 22.5 7.3 6.6

11.4 4.6 5.7
Т-2 25 22.5 6.5 5.9

28 Керамика
Т-1 16 14.4 0.2 0.2

21.4 8.6 5.9
Т-2 16 14.4 0.0 0.0
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